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26-28AWG

26-28AWG

（40）mm

将配线架装入19英寸的机架上，将线缆平均分开至
配线架两端机架或机柜的理线槽内 。

1

使用专业的剥线工具将线缆外被剥开约40mm的长
度 。

2

将剥开的双绞线芯线分开，按线位贴纸对应的颜色
放置线芯，将手指压在IDC上，并将多余的线头剪平，
再盖上打线翻盖 。

3

用扎线带将线缆固定到托架上 。4


